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KAZANVEDELMI BERENDEZESEK

Hibakodok 6sszegzése

2'YZTHMA NMPOXTAZIAZ TOY NEBHTA

TUVOTTIKOG TMivaKag KWSIKWV O@AApatog

Flitési korforgas MpwTtebov KUKAWHA
101 | Tulfités 101 | YnepOépuavon
103 103
104 104
105 | Nem megfeleld keringetés 105 | BpayxukUkAwua i amoouvdeon atodntrpa mieong
106 106
107 107
108 | Nem megfelel6 mennyiséql viz (feltoltés sziikséges) 108 | MAfjpwon eykatdotaong
110 | Fitésoldali eléremend NTC, nyitott kor/ zarlatos 110 | AvoIKTO KUKAwA 1 BpayxukOKAwpa ato®. KatddA. Bép.
112 | Fltésoldali visszatéré NTC, nyitott kor/ zérlatos 112 | Avoikto KUKAwA 1 BpayxukOKAwpa alo®. emotp. Bépp.
114 | Kilsé érzékel6 nyitott kor/ zarlatos 114 | AVoIKTO KUKAWA 1 BpaxukOKAwpa eEwTepikol aioOntripa
116 | Nyitott padlé érzékel6 116 |Oeppootdng damédou avolkTo KUKAwUA
118 | A primer kor érzékel6jének problémaja 118 | MpdPAnua mpwtevovta alodnTHPa
1P1 1P1
1P2 | Semnalare circulatie insuficienta 1P2 | Xruavon avemapkoUg KUKAOQOPIag
1P3 1P3
1P4 | Nem megfelelé mennyiségl viz (feltoltés sziikséges) 1P4 | EN\ewpn vepou (aitnon miripwonc)
HMV kor KukAwpa {eotol vepou
203 | Nyitott vagy rovidre zart tartaly alsé szonda kor 203 | AloBntpag Soxeiou e avolKTO KUKAWUA
205 | HMV-érzékel6 hibas - Napelemes készlet (opcid) 205 | Awob. ZNX\rBpayxukuKAwpEVOg
209 |Tarold tulflitve 209 | YrepBépuavon Soxeiou
Bels6 panelhibak EcwTePIKA NAEKTPOVIKA
301 | EEPROM hiba 301 | X@d&Aua EPROM 006vng
302 | Kommunikacios hiba 302 | Z@dAua emKovwviag
303 | F6 vezérl6panel hiba 303 | Z@AAUa KEVTPIKAG TTAOKETAG
304 | Tul sok Ujrainditas 304 | MOA\EG EMAVEKKIVATELG
305 | F6 vezérl6panel hiba 305 | Z@AAua KEVTPIKAC TTAOKETAG
306 |F& vezérl6panel hiba 306 | Z@AAUA KEVTPIKAG TTAOKETAG
307 | F6 vezérl6panel hiba 307 | Z@AAUa KEVTPIKAG TTAOKETAG
3P9 | Karbantartas sziikséges - Hivja a szervizest 3P9 | Mpoypap. cuvinp. - KaAéote to o€pPig
Kiils6 panelhibak E§wtepika nAekTpoVIKA
411 | 1.szobai érzékel6 nem elérhetd 411 | AileBntpag xwpou 1 un Slabéoipog
412 | 2.szobai érzékeld nem elérhetd 412 | AONTAPaC XWPOU 2 pn S1aBE01HOC
413 | 3.szobai érzékelé nem elérhetd 413 | AwBnTipac xwpou 3 pn Siabéotoc
Gyulladas és észlelés p :
- —————— Avappa Kai avixveuon
501 | Nincslangérzékelés . .
502 | Langeszleles 7art oa I I 501 | Amoucia @Aoyag
e?ngesz e z,art gazszeleppe 502 | Avixveuon @Noyag pe BoABida agpiov KAeloTH
504 |Langleszakadas - .
————— 504 | AmokdAAnon eAdyag
5P1 | Azelsé inditds nem sikerdlt . .
- — 5P1 | Eo@oAuévn 1n ekkivnon
5P2 | A masodik inditas nem sikerlt . .
- ~ 5P2 | Eopahpévn 2n ekkivnon
5P3 | Langleszakadas . .
= S - s 5P3 | AmokdAAnon @Adyag
Levegbbeszivas/ égéstermék elvezetés . . . ;
— - Eicodo¢ aépa / £é§080¢ kauoagpiwv
610 | Alacsony ventilator fordulatszam . . -
— = — 610 | AloONTrpag eVaANGKTN GE AVOIKTO KUKAWUA
612 | HOcserél6 oldali érzékeld kore nyitott . .
T et = 612 | XpdApa avepiotipa
Multizénas fiités (Zonavezérl6 Modul - opcio) , . .
— Oéppavon moAAanAwv {wvwv
701 | 1.fGt6kor érzékels hiba - - p
701 | AwoBntpag mpooaywyng Z1 xoAaouéVog
702 | 2.f(it6kor érzékeld hiba . : .
702 | AwoBntipag mpooaywyng Z2 xahaopévog
703 | 3. f(it6kor érzékeld hiba . . .
— — 703 | AiloBnmpag mpooaywyng Z3 xaAaopévog
711 | 1.flt6kor visszatéro agi érzékeld hibs . . ;
— — 711 | AlBntipag emotpo@ric Z1 xahaopévog
712 | 2.flit6kor visszatéro agi érzékeld hibs . - .
712 | AloONTPaG EMOTPOPNG Z2 XAAAOUEVOG
713 | 3.fit6kor visszatérd agi érzékeld hibs . . .
FtOkor TIFGLe 713 | AwoBntriipag emMoTpo@riq Z3 xaAaouévog
722 |2. fljt?k?r tlflfl:t(?s 722 | YnepBéppavon ZONHY 2
723 |3 fatokor tu l.J:ceS — - - 723 | Ynepbépuavon ZONHS 3
750 | ZM nem definialhato hidraulikus séma - R
750 | Amipoodioploto uSPaUAIKS oxAa
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