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2. ABERENDEZES LEALLITASA HOSSZABB IDORE. FAGYVEDELEM

Altalaban célszer( elkerilni a teljes flit6berendezés lelritését, mivel a vizcsere a kazanban és a melegitétestekben is fokozza
a folosleges, és karos vizk8lerakodast. Ha télen a flitéberendezést nem hasznalja, és fagyveszély van, tanacsos a rendszerben
1évé vizet erre a célra szolgalo fagyalléd oldatokkal keverni (pl. propilén-glikol vizkdoldoval es rozsdamentesitvel tarsitva). A kazan
elektronikus vezérlésébe egy “fagyvédd” funkcio van beépitve, amely a rendszer 5 °C-nal alacsonyabb odairanyd hémérséklete

esetén az ég6t addig mikdodteti, amit az odairanyli hémérséklet el nem éri a 30 °C-ot.

3. GAZCSERE

A kazanok féldgazzal (G20), és LPG gazzal (G31) is mikddhetnek. Ha gazcsere szikséges, forduljon a FELHATALMAZOTT

MUSZAKI SZERVIZHEZ.

4. RENDELLENESSEGEK

A hibat a kijelz6n megjelend [ szimbolum és egy szam (hibakod) jelzi. A hibak teljes listaja az alabbi

tablazatban talalhaté.

Ha a kijelz6n megjelenik a [ szimbdlum, a hiba elharitasahoz a felhasznalénak Ujra kell inditania a

késziiléket.

o A funkci6 akkor miikédtethet6, ha a kazant csatlakoztatta az elektromos halézathoz, van gaz, a késziilék nyomasa az el6irtnak
il megfeleld, és a kazan nem tiltott le.
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A kazan Ujrainditdsahoz nyomja be legalabb 2 masodpercre az [oir] gombot. Ha gyakran jelenik meg hi- =

batizenet a kijelzon, forduljon a termék szervizelésére jogosult szakszervizek valamelyikéhez.

A hiba leirasa A hiba leirasa
09 A gazellatas szelepének hibaja 17 Tul nagy nyomas a flit6kérben
10 Akuls6 héérzékeld meghibasodott 118 Tul alacsony nyomas a flit6kérben
A Lo Biztonsagi beavatkozas keringés hianya miatt.

15 A gazszelep hibdja 125 (h6érzékel mert adatai alapjan)
Az eléremend vizhémérsékletet méré NTC . .

20 h&érzékelé meghibasodott 128 m Langvesztés

28 A fUStga,Z homérsekletét mer6 NTC hoerzekeld 130 Beavatkozas til magas flistgdz hémérséklet miatt
meghib4sodott
A visszatérd vizhémérsékletet méré NTC érzékeld . s L

40 meghibésodott 133 Sikertelen begyuijtas (5 kisérlet)
Hasznalati melegviz hémérsékletét méré6 NTC

50 héérzékeld meghibasodott (csak kombinalt flités/ 134 |[A Gazszelep leblokkolt
HMV tipus esetén)

53 * A fiistgaz aramlasa nem akadalymentes 135 A vezérlé aramkor belsé hibaja

55 Az elektromos vezérlés nincs megfeleléen beallitva 160 Ventilator meghibasodas

Kommunikacios probléma a kazan és a
83-84 _— i AR . e i
86-87 vezérlbegység kozétt. Valoszinli rovidzarlat a 317 A tapfesziltség frekvenciaja nem megfeleld

vezetékhaldzatban.
Fust rendellenesség a kalibralasi fazis alatt Hasznalati melegviz hémérsékletét méré NTC

92 o e 4 n - 321 PO 0
(valoszind fust Gjrakeringés) héérzékelé meghibasodott
Levegd jelenléte a kazan kérben s L A

109 (ideiglenes hiba) 384 Parazita lang (bels6 rendellenesség)
Biztonséagi termosztat beavatkozasa tulmelegedés

110 R] miatt (valoszinii szivattyd leéllas vagy levegd a 385 Tul alacsony tapfesziiltség

fatékorben).

* Szakitsa meg a kazan elektromos tapellatasat néhany masodpercre.

fl Rendellenesség esetén a kijelz6 hattérvilagitasa bekapcsol és megjeleniti a hibakédot. Egymas utan 5 alkalommal lehet
megproébalni az djrainditast, ezutan a kazan letilt. Ujabb djrainditasi kisérlet el6tt varjon legalabb 15 percet.
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